
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 41
ЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской обл
сти»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (Центр) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигие

и эпидемиологии в Вологодской области”
Юридический адрес: 160012, Вологодская обл, Вологда г, Яшина ул, дом 1а, тел.: 8 (8172) 75-82-19

e-mail: ses@fbuz35.ru 
ОГРН 1053500016240 ИНН 3525147496

Адреса мест осуществления деятельности: 160012, Вологодская обл, Вологда г, Яшина ул, дом 1а, литер А, помен 
ния: 1 :зтаж 1 -20, 23;, литер Б, помещения 1 этаж 4-49, 2 этаж 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж 1-18, 23-42, тел.: 8 (8172) 75- 

19, e-mail: ses@fbuz35.ru; 162610, Вологодская обл, Череповец г, Ломоносова ул, дом 42, литер А главный корпус 
этаж помещения 11-32, 2 этаж 16-46, 51,3 этаж 19-38;, литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60, 2 этаж noi 
щения 3-7, тел.: 8 (8202) 57-68-84, e-mail: cherepovets@fbuz35.ru; 162130, Вологодская обл, Сокольский р-н, Сокол 
Набережная Свободы, дом 38, литер А, помещение 1-1, 1 эта&с помещения 1-10, 13-17, 28-33, 2 этаж помещения 3, 
29-32, 3 этаж помещения 1-6,19-26, тел.: 8 (81733) 3-37-50, e-mail: sokol@fbuz35.ru; 162394, Вологодская обл. Вел 

коустюгский р-н, Великий Устюг г, Сахарова ул, дом 29, литер А, 1 этаж помещения 1-14, 16, 17, 25, 33, 36-43, 2 Э1 
помещения 1-6, 23-29, тел.: 8 (81738) 2-74-77, e-mail: ustug@fbuz35.ru; 161300, Вологодская обл, Тотемский р-н, 1 

тьма г, Советская ул, дом 38, литер А1, подвал помещение 11;, литер А, 1 этаж помещения 1-24, 30, 2 этаж помеще 
1-4, 8-11, тел.: 8 (81739) 2-42-10, e-mail: totma@fbuz35.ru; 161100, Вологодская обл, Кирилловский р-н, Кириллов 

. Граве ул, дом 7, литер А, 1 этаж помещения 8-11, 11а, 116-28, 30, 2 этаж помещения 7-13, тел.: 8 (81757) 3-15-61,
mail: kirillov@fbuz35.ru

УТВЕРЖДАЮ
Уникальный номер записи об аккредитадии - Начальник отдела лабораторных исследований
в peec'ipe аккредитованных лиц 
РОСС RU.OOO 1,510403 ,

■ Кряжева
:. I г :1Ч Г (0кО Т 1Р / 18.04.2024

' ' '

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 35-00-05/01096-24 от 18.04.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 350301251
ОГРН 1113533000019)_________________________________________________________________________________
2. Юридический адрес: 161200, Вологодская область Г. БЕЛОЗЕРСК, НАБ. П.К.ГЕОРГИЕВСКОГО Д.40
Фактический адрес: Вологодская обл, р-н Белозерский, г Белозерск, наб П.К.Георгиевского, д. 40______________
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения_______________________
4. Место отбора: резервуар чистой воды, ОСВ, перед подачей в сеть, обл Вологодская, р-н Белозерский, г Бело-
зсрск,____________________________
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.04.2024 09:45 - 09:55
Ф.И.О., должность: Спажева Ксения Сергеевна лаборант ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННС 
СТЬЮ ’’ВОДОКАНАЛ"
Условия доставки; Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4,0 °С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.04.2024 12:30
Информация о плане и методе отбора: Проба отобрана заказчиком__________________________________________
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль. Заявка №К000-00975 от 21 марта 2024 г. 
тел.(8817)56-2-13-94, Акт отбора №б/н от 10 апреля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора 
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от
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встственностн за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п.7), за исключением даты и време.
_WijiRKH h ИЛ (ИЛЦ).__________________________________________________________________________ _

7. ИД, устанаьлиьяющис требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы к
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания__________

8. Код"обря->ца (пробы): 35-Q0-Q5/01096-Q3.02.Q3.Q1-24___________________________________________________
9. ИД НА методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Ме'шды определения запаха, вкуса и мутности.;
МУ К 4.2.3963-23 Бак^гериояогические методы исследования воды_______________________________________
10. Оборудование (при необходимости):

! Наимеиовиние, ТИП;i 1 Заводской номер

1 Термометр технический Сгеклянный, жидкостный 33
 ̂ Г'ГЖ

2 ' 'Гермостач ^к‘1с1рический суховощ уш ный, ЗЦ-1125М 391
3 1 Фотометрь? фотоэлектрические, КФК-3 9108995

11. Условия npoBt 1ения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты HcnbifaHHii
Саншарно-гигиеническая лаборатория (Кириллов)

Образец поступил 10.04.2024 13:00 
Место осун1ествлсния деятельности: 161100, Вологодская обл, Кирилловский р-н, Кириллов г, Граве ул, дом 7, ли

тер А, 1 этаж помещения 8-11, 11а, 116-28, 30, 2 этаж помещения 7-13 
дата начала испытаний 10.04.2024 13:35, дата окончания испытаний 15.04.2024 13:36

.S'* !
i Определяе.мые показатели Единицы

измерения
Результаты испы

таний
Величина допусти

мого уровня
НД на методы иссле- 1 

дований
, Интенсивность запаха npii 

температуре 20 6a;ui
1

0 Не более 2 ГОСТ? 57164-2016
i

Определяемые показателиIL'n i
Единицы

измерения

Результаты испы
таний ± погреш

ность, Р=0,95
Величина допусти

мого уровня

1
НД на методы иссле

дований

2 Мугипс гь (по формазилу ) ЕМФ Менее 1 Не более 2,6 ГОСТ? 57164-2016

1 1Двеи1ость 1 [paAyc цвет- 
j гюсти 4-т:1 Не более 20 (градус) ГОСТ 31868-2012 п. 5 i 

***
Дополни 1ельаая ии(1)ормацил: Результат представлен в градусах цветности по хром-кобальтовой (Сг-Со) шкале цветности
' J i : * О РЛ‘ 20‘̂ С. Исслсдоваине проводится при длине волны 530 нм._____________________________________________

Микробио.’югическая лаборатория (Кириллов)
Образец поступил 10.04.2024 12:45 

Мес го осуществления деятельности: 161100, Вологодская обл, Кирилловский р-н, Кириллов г, Граве ул, дом 7, ли
тер Л, I этаж помещения 8-11, 11а, 116-28, 30, 2 этаж помещения 7-13

So !
Определяемые показателиII/II 1

Единицы
измерения

.Т.. i ----: г.
Результаты испы

таний
Величина допусти

мого уровня
НД на методы иссле- ! 

дований
Бактерии вида Escherichia coli

: [F  culi) КОЕ/ЮОсм^ Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.3963-23 Глава 
VII п. 7.3

2 Килифаги БОЕ/100 мл Не обнаружено
Отсутствие (БОЕ/100 

см^)
МУК 4.2.3963-23 Глава 

Х п. 10.3.1
; Общие колиформные бактерии 
' (ОКБ) КОЕ/ЮОсм^ Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.3963-23 Глава 

VI п. 6.3
‘ Общее микробное число

1 КОЕ/см-’’ 0 Не более 50 МУК 4.2.3963-23 Глава"' 
V п 5.2, п.5.3

MiieHHH и интсрирел ации: 06iu>»e колиформяые бактерии - Общие (обобщенные) колиформные бактерии

Ответственный за оформление протокола:
М.Л Логинова, инженер
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